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基本作業－420　熱膨張による破損防止の一般注意事項
容器、配管等に液体を充満したまま閉止する場合は、適切な圧抜きを行い、太陽熱、抱線等での温度変化による破損の防止を図らなければならない。
詳細は、次の項目を参照のこと。

基本作業－421　配管の圧抜き

基本作業－422　熱交換機の圧抜き

基本作業－423　凝固性液体の圧抜き

基本作業－424　機器の凍結防止





































































